NOTA:

LA ALTURA H DELA BASE DEPENDE DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS,
PERO LA PARTE MAS BAJA DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEBE ESTAR
SIEMPRE POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DE LAS BOMBAS.
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PESO NETO: 210 kg

PESO EN OPERACION: 2560 kg
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FLOTADOR PVC @1 1/2" REBOSE PVC @2
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