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BALANCEO DINAMICO

Importancia del balanceo dinamico en ventiladores de torres de enfriamiento

BALANCEO

Al revisar el desempefio de una maquina
eléctrica rotativa, uno de los aspectos mas
importantes es verificar que el desbalance se
encuentra dentro de un rango admisible de
funcionamiento, el cual se vera reflejado en el
estado vibratorio de la maquina.

—> Al realizar un andlisis de vibracién, se
determina si la causa-raiz es un desbalance y

gué medidas se deben tomar.

BALANCEO DINANICO

El eje de giro y el eje de inercia coinciden.
Cuando en un elemento rotativo, el eje de
inercia no es igual al eje de giro, se producen
diferentes vibraciones, las cuales varian de
acuerdo a la velocidad de giro y geometria del

elemento rotatorio.

La norma utilizada 1SO 1940.

1ISO 21940-11:2016 Vibracién mecdnica.
Equilibrado de rotores.

Parte 11: Procedimientos y tolerancias para rotores
con comportamiento rigido.

En el balanceo dindmico se ajustan estas
diferencias entre ejes mediante la adicion o

sustraccion de peso del elemento rotatorio.

MOTOR

ACELEROMETRO

SENSOR OPTICO

BASE MAGNETICA

Una pieza se encuentra desbalanceada cuando su
centro de masa (centro de gravedad) no coincide
con su centro geométrico (eje de inercia).

¢POR QUE HACER UN BALANCEO
DINAMICO?

Los ventiladores tienen presencia en la
industria para cumplir funciones de
enfriamiento y circulacion de aire.

La tecnologia predictiva utilizada para
diagnosticar un desbalance en un ventilador
industrial es el analisis de vibraciones. o
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DESBALANCEO Calidad de balanceo recomendada

Si 2 masas no equilibradas actian en un Calidad de :
cuerpo rotante, aparecen fuerzas Ba|a”0/90 G Tipo de rotores
perturbadoras. Cuando gira un rotor con (mm/s)
desbalanceo dinamico, se generan fuerzas 0,4 Rectificadoras de precision, Giréscopos, ejes
centrifugas, vibraciones y ruidos que se de precision.
incrementan al aumentar la velocidad. Rectificadoras, motores eléctricos pequefios,
1,0 grabadoras de sonido
M1 :
Turbinas de vapor y gas, turbogeneradores
rigidos, turbocompresores, husillos de
Eje de giro 315 magquinas, rotores eléctricos con requisitos
E ? \3 ' especiales, bombas impulsadoras por turbinas
\ Pifiones de turbinas marinas, centrifugas,
Eje de inercia 6,3 ventiladores, volantes, bombas, rotores
O eléctricos.
M2

BALANCEO Procedimiento Balanceo Dinamico

Propdsito: reducir las fuerzas de desequilibrio.
Con el balanceo se corrigen o reducen las fuerzas

generadoras de perturbaciones vibratorias. Recibe las sefiales del movimiento
del ventilador

Ajustar la distribucion de la masa de una parte

INTERFAZ
rotante, de manera que las fuerzas generadas por
efectos centrifugos se reduzcan a niveles
admisibles. Se analizan los valores de
movimiento y se calcula el ajuste
) ) o necesario para el balanceo
Eje de giro coincide
con eje de inercia SOFTWARE
+ == o\
R ) Los pesos calculados con el
- ‘.' Software, se instalan en el
1 (ol b ventilador, reduciendo las
< vibraciones del mismo.

Referencia Jaramillo Mejia, RICARDO A. (2021). Capitulo 2 Introduccion al balanceo. BALANCEO DE ROTORES TEORIA Y PRACTICA
(pp. 53-124).USA


https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCO997CO997&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+software&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxS3w8sc9YSnDSWtOXmPU5uINKMrPK81LzkwsyczPExLhYglJLcoV4pHi4uIozk8rKU8sSrViUWJKLeZZxCqdfHhzbr5CcapCAUyXAkwRAIl4MPpdAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit8-f9wcj3AhVJDEQIHUuAA_kQ3eEDegQIBxAK
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCO997CO997&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+software&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxS3w8sc9YSnDSWtOXmPU5uINKMrPK81LzkwsyczPExLhYglJLcoV4pHi4uIozk8rKU8sSrViUWJKLeZZxCqdfHhzbr5CcapCAUyXAkwRAIl4MPpdAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit8-f9wcj3AhVJDEQIHUuAA_kQ3eEDegQIBxAK
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Fabricantes de equipos — 30 afios de experiencia
Sistemas de Enfriamiento Evaporativo y Torres de
Enfriamiento.

Miembros del CTI (Cooling Technology Institute)
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- Asesoria personalizada en disefio de sistemas de
enfriamiento.

- Reduccion estrés calérico en ambientes de trabajo.

- Ahorro en consumos de agua y energia.

- Cumplimiento de normas ambientales.

- Bajos niveles de ruido.

- Alta resistencia a la corrosion.
Disponibilidad de todos los repuestos.
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Carrera 54 # 79B Sur-15 La Estrella
Teléfonos: 604 448 8774 — 301 7091884
Asesoria: ventas@glaciar.com.co

Enfriadores Evaporativos - Torres de Enfriamiento




